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mean  SD min max mean SD  min  max
Hot (1 m)  55.7  10.2 23.5 71.9 54.7 11.0  24.3  81.2
Hot (maximum)  57.9  9.2 23.5 72.3 57.4 10.1  34.6  81.4





mean  SD min max mean SD  min  max
Hot (1 m)  52.81  4.80 34.5 62.0 57.72 9.48  35.4  76.8
Hot (maximum)  53.95  3.96 38.5 62.5 59.27 9.49  36.9  78.5























Matched pair  n  >60°C  Prevalence SD n >60°C Prevalence  SD  difference
1  2  0  0.000 0.000 3 1 0.333  0.577  ‐0.333
2  3  0  0.000 0.000 3 2 0.667  0.577  ‐0.667
3  22  0  0.000 0.000 10 0 0.000  0.000  0.000
4  5  0  0.000 0.000 5 0 0.000  0.000  0.000
5  8  0  0.000 0.000 7 4 0.571  0.535  ‐0.571
6  11  0  0.000 0.000 17 8 0.471  0.514  ‐0.471
7  8  1  0.125 0.354 7 1 0.143  0.378  ‐0.018
8  7  0  0.000 0.000 9 5 0.556  0.527  ‐0.556
9  3  0  0.000 0.000 3 0 0.000  0.000  0.000
10  4  0  0.000 0.000 3 2 0.667  0.577  ‐0.667
Overall  73   1        67  23      
Mean cluster 
prevalence 
      0.013          0.341     ‐0.328
(‐0.539 to ‐0.118)
Matched pair  n  >55°C  Prevalence SD n >55°C Prevalence  SD 
1  2  1  0.500 0.707 3 2 0.667  0.577  ‐0.167
2  3  0  0.000 0.000 3 2 0.667  0.577  ‐0.667
3  22  12  0.545 0.510 10 7 0.700  0.483  ‐0.155
4  5  0  0.000 0.000 5 0 0.000  0.000  0.000
5  8  2  0.250 0.463 7 5 0.714  0.488  ‐0.464
6  11  5  0.455 0.522 17 13 0.765  0.437  ‐0.310
7  8  6  0.750 0.463 7 6 0.857  0.378  ‐0.107
8  7  1  0.143 0.378 9 8 0.889  0.333  ‐0.746
9  3  0  0.000 0.000 3 0 0.000  0.000  0.000
10  4  2  0.500 0.577 3 2 0.667  0.577  ‐0.167
Overall  73  29         67  45      
Mean cluster 
prevalence 
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